Проектирование подстанции «А» напряжением 330/110/10 кВ by Окуленко, А. Р.
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ энергетический 
КАФЕДРА Электрические системы 
ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 
5Mj МИ. Фурсанов 
& " 2020 г. 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
Проектирование подстанции "А" напряжением 330/110/10 кВ 
"пециальность 1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети 
ециализация 1-43 01 02 01 Проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем 
Обучающийся 
руппы 10602115 
Чководитель 
льтанты: 
ехнологической части 
электроэнергетической части 
разделу «Экономическая часть» 
разделу «Охрана труда» 
Иъетственный за нормоконтроль 
Объем проекта: 
•асчетно-пояснительная записка -
рафическая часть - листов; 
агнитные (цифровые) носители -
хпись, да 
'<-£££& А:#6^О,~ 
доись, да га 
4%06'*?<Рг 
подпись, дата 
А. Р. Окуленко 
АЛ. Старжинскии 
к.т.н., доцент 
АЛ. Старжинскии 
к.т.н., доцент 
АЛ. Старжинскии 
к.т.н., доцент 
IS» ОS. ПР А.И. Лимонов 
к.э.н., доцент 
подпись, дата 
подпись, дата 
1в>'ф(>.го2о 
подпись, дата 
Е.В. Мордик 
ст. преподаватель 
А.А. Волков 
ст. преподаватель 
страниц; 
единиц 
Минск 2020 
РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 82 с , 14 рис., 14 табл., 22 источника. 
ПОДСТАНЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРУ, ТРАНСФОРМАТОР, 
ЖУТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ЛИНИЯ, ГРОЗОЗАЩИТА 
Объектом проектирования является подстанция «А» напряжением 
И10/10 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
омного проектирования. Выполнены расчеты электрических нагрузок, 
короткого замыкания, грозазащиты, заземления, технико-
юмических показателей подстанции. Выбрано основное оборудование 
ькгганции. Разработаны: план подстанции, схема электрических соединений, 
i грозозащиты подстанции. Рассмотрены вопросы: собственные нужды, 
приятия по снижению токов короткого замыкания, противопожарные 
^приятия, техники безопасности, охраны труда подстанции. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
»все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
тодологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
•поров. 
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